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Instytut Zootechniki Paiistwowy Instytut Badawczy
Zaktad Doswiadczalny Pawtowice
ul. Mielzynskich 14, 64-122 Pawtowice

07.10.2021r.

Dotyczy przetargu na Modernizacje uktadu schtadzania mleka.
Numer sprawy 108/2021

W dniu 07.10.2021r. wptyneto pismo z pytaniem dotyczgcym zapiséw w SWZ.

Ponizej odpowiedz na zadane pytanie.

PYTANIE

Po zapoznaniu sie z ogtoszonym przetargiem na modernizacje uktadu schtadzania
mleka w Panistwa gospodarstwie — informujemy, iz uzyskanie klasy schtadzania 2B2
w naszej technologii wymaga zastosowania 4 agregatdw schtadzajgcych.
W zaistniatej sytuacji nie ma technicznej mozliwosci podtgczenia czterech agregatéw
do jednego wymiennika ciepta o pojemnosci 1600L. Proponujemy inne rozwigzanie
a mianowicie zastosowanie dwdch wymiennikdéw o pojemnosci 800L kazdy i wpiecie
w kazdego z nich dwéch agregatow chtodniczych.

Prosimy o dopuszczenie takiego rozwigzania technicznego w ogtoszonym przetargu.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowane rozwigzanie
techniczne. W zwiazku z tym nastgpi zmiana tresci zapisu
dotyczacego pojemnosci wymiennikow ciepta zamieszczonych w:

- Specyfikacji Warunkow Zamowienia
Po zmianie tresci punkt 5.2.1.2 ppkt 3 SWZ otrzyma nowe nastepujace brzmienie:
»,Dostawy i montazu wymiennikdéw ciepta fabrycznie nowych, rok produkcji 2021:

= Jeden wymiennik ciepta o pojemnosci 1600 litrow (model stojacy
zamykany) lub dwa wymienniki o pojemnosci 800 litréw kazdy, ktére beda
zamontowane w nowym uktadzie chtodniczym. Maksymalne dopuszczalne
wymiary wymiennikow: wysokos¢ 3 100 mm, srednica 900 mm. Wymaga
sie aby wymienniki byly izolowane termicznie.”
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- Ogtoszeniu

Po zmianie tresci punkt 3.2 ppkt 3 Ogtoszenia otrzyma nowe nastepujgce
brzmienie: ,Dostawy i montazu wymiennikow ciepta fabrycznie nowych, rok
produkcji 2021:

= Jeden wymiennik ciepta o pojemnosci 1600 litrow (model stojacy
zamykany) lub dwa wymienniki o pojemnosci 800 litréw kazdy, ktére bedg
zamontowane w nowym uktfadzie chtodniczym. Maksymalne dopuszczalne
wymiary wymiennikow: wysokos¢ 3 100 mm, srednica 900 mm. Wymaga
sie aby wymienniki byty izolowane termicznie.”

Przewodniczgcy komisji przetargowej

Roman Kozyra
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